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A4 A5 A3 

PUPITRE 
SOUS TENSION 

S0 

COMMANDE SECOURUE 
ALIMENTATION 24V DC  AFFICHEUR MAGELIS  

API TSX37 

L1 

L2 

L3 

N 

N 230V 

+24V 0V  0V +24V 

L N 

MODULE AUTOMATISME  

ALIMENTATION  

ALIMENTATION  

COMMANDE NORMALE  

 1  2 

 3  4 

 5  6 

 7  8 

Q0 

 24V 
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 X2 

 1 
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Q4 

160 VA 
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T1 
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 3 
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A1 Onduleur

A10 Altivar 18

MALAXEUR MONTEE/DESCENTE DU COUVERCLE CHAUFFAGE

230V TRI 400V TRI

L1 L2

T1 T2

L1 L2

U V W

SHUNT

ONDULEUR

3 ~ 3 ~

I> I> I>

U V W

M1

 N

 N

 1

 2

 U  V  W

M2

A

 1

 2

 3

 4

 5

 6

F2
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 1
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 3
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Q3

 1

 2

 3
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(04-15)
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 7
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N
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L18 L19 L20

L12

L11
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contact de porte

Mise en service

Maintenance

Sous
tension

24V
~

COMMUN

PO

TSX

disjoncteur Q1
OUVERT

FERME

Sfdch actionné
Sfdcb actionné

Jeux de barres sous tension portes ouvertes

S S

Potecteur  en place

Capteurs

protecteur

X1

X2

X1

incolore

X2

rouge

(01
-
15)

S02

24V

KQ1

KA0
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14
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 24V
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FERMETURE OUVERTURE 
POSITION PALE DEFAUT 

RELAIS DEFAUT 

Maintenance PO  Q3 
(02-17) 

KM21 

(02-11) 

F2 
KDET 

13 

14 

21 

22 
s111 
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S32 KM21 S21 

13 

14 
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PO

TSX PO
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CHAUFFAGE

REGULATION NIVEAU ATTEINT

ATU
ARMOIRE

ATU
PUPITRE

ATU PO

EN SERVICE

MALAXEUR

RELAIS

DEFAUT

COMMANDE SECOURUE

 PO 220V  SECOURU

SB

SC

SANS MODULE APIAVEC
MODULE API

CONTACT FERME

EN POS 0

220V SECOURU

H03

X1

X2

(04-19)

(04-19)

13

14

KM3H3

X1

X2

H31

X1
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H4
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Q3
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KDET
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24V

KDET1
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DET CEL
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LI1 +24V LI3 LI4 LI2

Am COM

A10
ATV 18

TSX37

SORTIE ANALOGIQUE

TSX

QW0.10

A0

BLANC

BLANC

ROUGE

ROUGE

5

6

7

8

1 4

2

3

TSX37

ENTREE

ANALOGIQUE

IW0.2

MESURE DE LA TEMPERATURE

SONDE

PT100

+24
V

TSX

0V

0V+24V

Q2.3Q2.2Q2.1
Sfdcb

(01-3)
K02

(01-3)
K02

(01-3)
K02

(01-17)

(01-17)

LI4 LI3 Consigne

0 0 LSP

0 1 SP3

1 0 SP4

1 1 HSP

(07-3) KA0
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ENTREES API 

I1.0 I1.1 I1.2 I1.3 I1.4 I1.5 I1.6 I1.7 I1.8 I1.9 I1.1
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KM3 
(05-6) 

KCEL 
(05-3) 

KDET1 
(03-7) 
KS01 

(03-9) 
KS02 

(05-17) 
KM1 

(03-4) 
S111 

(03-16) 
KA1 

(03-17) 
KA2 

(05-8) 
S23 

(01-17) 

(01-17) 

(05-12) 

K0 
0 1 2 3 13 

14 

13 

14 

13 

14 
D1 

D2 

(06-5) 

VERS ATV 18 

K0=0 : ARRET  

K0=1 : VITESSE LENTE  

K0=2 : VITESSE MOYENNE  

K0=3 : VITESSE RAPIDE  

 


